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INSTRUKCJA  
 

ZAWORY ODCINAJĄCE GRZYBKOWE TYPOSZEREGU CSV 
 

INSTALACJA 
 

Przed instalacją należy odkręcić element roboczy 
(grzybek) od korpusu wykorzystując jego sześciokątną 
część  
 
Wlutować korpus  do instalacji. Podczas lutowania nie 
kierować otwartego ognia bezpośrednio na korpus 
zaworu. 
 
Po lutowaniu pozostawić korpus zaworu do ostygnięcia. 
Zabrania się gwałtownego studzenia np. wodą. 
 
Przykręcić część roboczą (grzybek)  do korpusu po 
jego ostygnięciu.   Stosować siłę wskazaną w poniższej 
tabeli  
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Moment 
obrotowy 

45Nm 68Nm 


